
DIAGRAMA P&ID - MANEJADORA DE AIRE Y CÁMARA CLIMATIZADA
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SIGLA DEFINICIÓN

HE Sensor Primario de Humedad

TE Sensor Primario de Temperatura

VE Sensor Primario de Velocidad de Aire

FT Transmisor de Flujo de Aire

TT Transmisor de Temperatura

PST Transmisor de Presión Segura

.

FC Control de Flujo

HC Control de Humedad

TC Control de Temperatura

PDA Alarma por Diferencial de Presión

SS Encendido/Apagado

VV Variador de Velocidad
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